
       Eurofins Miljø A/S         
     Ladelundvej 85                            
     6600 Vejen                                
     Telefon: 7022 4266             
     CVR/VAT: DK-2884 8196    
                                                                    
      
      Arne Mortensen                                                Registernr.:       T01394 
                                                                    Kundenr.:         1000539 
      Kærsgaardvej 11                                               Ordrenr.:          000565 
      9240 Nibe                                                     Prøvenr.:        23199997 
                                                                    
                                                                    Modt. dato:    2009.12.18 
                                                                     
                                                                    Sidenr.:          1 af  1 ANALYSERAPPORT  
     Rekvirent........:  Arne Mortensen                                                         
                         Kærsgaardvej 11, 9240 Nibe                                             
     Prøvested........:  Kærsgaardvej 11 9240 Nibe  -  126284/F000000556 
     DGU-nr...........:  033.0781        
     Prøvetype........:  Drikkevand   - Forenklet kontrol         
     Prøvemærke.......:  Kærsgårdvej 11 Gl mælkerum     
     Prøveudtagning...:  2009.12.18 kl. 10:20 
     Prøvetager.......:  Eurofins Miljø A/S (PCH) 
     Kundeoplysninger.:                                           
     Analyseperiode...:  2009.12.18 kl. 21:08  -  2009.12.23 
     ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                            Prøvenr.:   23199997                                                       
                            Prøve ID:                         **Grænseværdier                      RSD 
                          Prøvemærke:                            Vejl.      Max.  Metoder          (%) 
     ———————————————————————————————— —————————————————————— ———————————————————  ——————————————— ———— 
       Coliforme bakterier 37 °C              <1  Ant./100ml                i.m.  Colilert®            
       E. coli                                <1  Ant./100ml                i.m.  Colilert®            
       Kimtal ved 22 °C, GEA                   3  Antal/ml                   200  DS/EN/ISO 6222       
       Nitrat                                 48  mg/l                        50  SM 17 udg. 4500    5 
       Total-P                             0.041  mg/l                      0.15  DS/EN I 6878aut   10 
     
     Oplysninger fra prøvetageren: 
       Prøvens farve                  farveløs                                   *VISUEL               
       Prøvens klarhed                    klar                                   *VISUEL               
       Prøvens lugt                      ingen                                   *ORGANOLEP            
       Vandtemperatur                        8.0  gr. C                           DS2250               
       pH                                    7.6  pH                     7.0-8.5  DS 287:1978        5 
       Ledningsevne                           62  mS/m             >30            DS/EN 27888        5 
     
     Kopi af rapporten er sendt til:    
      - Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg                                                   
      - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postbok 

      *) Ikke omfattet af akkrediteringen.  
     **) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 
     Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 
      
     Tegnforklaring: 23. december 2009 
     RSD : Relativ Analyseusikkerhed.          
      <  : mindre end.  i.p.: ikke påvist.     
      >  : større end.  i.m.: ikke målelig.    
      #  : ingen af parametrene er påvist.     Tlf: 70224256            Kirsten From Andersen     
     Kundecenter Ansvarlig for rapporten 
     Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
     Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.  
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